LISTA DE CABOS

CABO(mm)
N® DE PARA L(m) TIPO DE CABO
FASE NEUTRO TERRA
F1 PAINEL GERAL DE B.T. DA CPRM . o EPR 90°
SUBESTAGAO SE1 QGBT—N—LITOTECA 120 2x(3F#185) | 2x(N#185) 2x(T#95) 0,6,/1kV
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QGBT—N—LITOTECA
220/127V
SALA ELETRICA
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POTENCIA INSTALADA: 183,40 kVA
FATOR DE DEMANDA: 0,45

POTENCIA DEMANDADA: 82,53 kVA

DJ
x* 250A

3F#35 .
N#35

70
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220/127V 3F+N — 60Hz — 10kA

DZ 2A
—

U (S—
/DJ |
250A

—7

40A

MMF

3TC’s 250/5A

CLASSE 1
limp = 100kA
Ve = 350V
Up = 1,5kV

LEGENDA MEDIA TENSAO

|||—|E— PARA—RAIOS 12kV — 10kA
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MUFLA 15kV — USO INTERNO

MUFLA 15kV — USO EXTERNO

MUFLA 15kV — ENTRADA AEREA
TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIGAO
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA MEDIGAO
RELE DE SUBTENSAO

RELE DIRECIONAL DE POTENCIA
RELE DE INVERSAO DE FASES

RELE DE TENSAO DE SEQUENCIA DE FASES

RELE TERMICO PARA TRANSFORMADOR
COM PAINEL FRONTAL DIGITAL

1* ESTAGIO — ALARME

2 ESTAGIO — DESARME DO DISJUNTOR

RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO

RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO (NEUTRO)
RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO

RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO (NEUTRO)
RELE DE SOBRETENSAO

RELE DE BLOQUEIO

RELE DE NIVEL DE LIQUIDO

RELE DE BLOQUEIO DE RELIGAMENTO

BOBINA DE ABERTURA

BOBINA DE MINIMA

CHAVE SECCIONADORA 15kV—400A — ABERTURA SEM CARGA

—o¥ CHAVE SECCIONADORA 15kV—400A — ABERTURA COM CARGA
—D\‘E‘ CHAVE SECCIONADORA 15kV—400A — COM PORTA FUSIVEIS INCORPORADO, ABERTURA COM CARGA
—4\—5 CHAVE SECCIONADORA 15kV—400A — COM PORTA FUSIVEIS INCORPORADO, ABERTURA SEM CARGA

—i\%— CHAVE MATEUS COM ELO FUSIVEL
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SEPARADOR DE

@

I f MATERIAL ISOLANTE
]

CABO ALIMENTADOR

BARRA DE COBRE DIMENSIONADO

CONFORME CORRENTE NOMINAL 1

DO DISJUNTOR 0
50

Do

DISJUNTOR
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kk SEPARADOR DE

MATERIAL ISOLANTE

2 Q
[
BARRA DE COBRE DIMENSIONADO )
CONFORME CORRENTE NOMINAL
DO DISJUNTOR
CABO ALIMENTADOR

VolVe,

J

*Obs: DETALHE PARA QUANDO HOUVER MAIS DE UM CABO
POR _FASE_OU QUANDO O DIAMENTRO DO CABO FOR

MAIOR QUE O

RMINAL DO ENCACHE DO DISJUNTOR

SUGESTAO PARA INSTALAGCAO DO DISJUNTOR

S/ESCALA

TP

0 DE CABO

N® DO CIRCUITO

C 1
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ORTA MARCADORES AT2

N s

ABRAGCADEIRA T185

ANILHA OVALGRIP HO 85

DETALHE DO CABO DE FORGA — 3 FASES + NEUTRO + TERRA

SEM ESCALA

AMARRACAO EM PENTAFOLIO
COM ABRAGADEIRA
HELLERMAN

TERRA

FASES £~

DETALHE DOS CABOS NA ELETROCALHA

SEM ESCALA

Ne F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.12
QLF—N—INFERIOR | GLF—N—INFERIOR | QLF—N—INFERIOR |QLF—~N—SUPERIOR|QLF~N—SUPERIOR| QLF-N—COB. | QFAG—N—COB. |QF-N—RECALQUE PF— QF—N- PLACA ESPAGO ESPAGO ESPAGO ESPAGO
NOME SCANNER SL. CORTES LITOTECA PREPARO ADM SCANNE ADM PRESSURIZAGAO | COMPRESSOR | FOTOVOLTAICA Fisicd Fisicd FisICO FisIcO
POTENCIA
DEMANDADA 29,75 39,80 15,22 29,85 25,39 21,85 17,55 1,10 2,64 = = - - - -
(kVA)
DISTANCIA 15 38 79 7 35 17 56 35 80 12 = - - - -
(m)
Fn’?ﬁ% IFHNF25+THE | FF+NHS0+TH2S | FF+NFS0+TH25 | SF+N#F25+THE | SF+N#35+TH6 |  IF+N+THO | F+N35+THE |  SF+N+THO | 3F+N#25+TH6 | 3F+N+TH10 = - - - -
TIPO 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV 0,6,/1kV - - - -
CABO EPR 90° EPR 90° EPR 90° EPR 90° EPR 90" EPR 90° EPR 90° EPR 90° EPR 90° EPR 90° EPR 90° - - - -

CONFIRMAR O DIMENSIONAMENTO DAS PROTEGOES
E DOS CABOS ALIMENTADORES APOS A DEFINICAO
DOS FORNECEDORES DOS EQUIPAMENTOS.

OBS.:

O CABO ALIMENTADOR DEVERA SER INSTALADO
SOMENTE APOS A DEFINIGAO DO FORNECEDOR DO

EQUIPAMENTO

—x CHAVE SECCIONADORA EXTRAIVEL 15kV—400A — ABERTURA SEM CARGA E POSTA A TERRA
—F——— FUSIVEL
————————— = INTERTRAVAMENTO ELETRICO
s BARRAMENTO (FASES)
BARRAMENTO (NEUTRO)
—e——e— LIGAGAO POR CABO MEDIA TENSAO
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N

I
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52

BARRA DE NEUTRO ISOLADA DA CARCAGA
BARRA DE TERRA SEM ISOLAGAO
DISJUNTOR DE CORRENTE ALTERNADA, 15kV—630A, COM RELE DE SOBRECORRENTE INCORPORADO

DISJUNTOR EXTRAIVEL DE CORRENTE ALTERNADA, 15kV—630A, COM RELE DE SOBRECORRENTE INCORPORADO

DISIUNTOR DE CORRENTE ALTERNADA, 15kV—630A, COM TC's INCORPORADOS

TRANSFORMADOR DE POTENCIA — PRIMARIO EM TRIANGULO, SECUNDARIO EM ESTRELA
COM NEUTRO ATERRADO

RELE DE SOBRECORRENTE INSTANTANEO
RELE DE SOBRECORRENTE TEMPORIZADO

LEGENDA BAIXA TENSAO

CLP

MMF

MMF
MOD BUS

220V
oF

127V
F+N

220V
2F

220V
2F

CONTROLADORA

DAFE

INTERTRAVAMENTO ATRAVES DE CHAVE KIRK

BOBINA DE ABERTURA

BOBINA DE MINIMA

CONECTOR TIPO BORNE

FOTOCELULA

DISPOSITIVO DE PROTEGAO A CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL
DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAGAO

DISJUNTOR TRIFASICO

DISJUNTOR TRIFASICO MOTORIZADO

DISJUNTOR TRIFASICO EXTRAIVEL MOTORIZADO

CONTATORA TRIPOLAR COM UM ENROLAMENTO

RELE TERMICO

FUSIVEL

SECCIONADORA FUSIVEL TRIFASICA, ABERTURA SEM CARGA
SECCIONADORA FUSIVEL TRIFASICA, ABERTURA COM CARGA
CHAVE SECCIONADORA, ABERTURA SEM CARGA

CHAVE SECCIONADORA, ABERTURA COM CARGA

CHAVE SECCIONADORA COM PORTA FUSIVEIS INCORPORADO, ABERTURA COM CARGA

CHAVE REVERSORA SOB CARGA

CAPACITOR

RETIFICADOR DE CORRENTE

ALTERNADOR DE CORRENTE

BANCO DE BATERIAS

CONTATO SECO
SAIDA SERIAL RS—485

BARRAMENTO (FASES)
BARRAMENTO (NEUTRO)

BARRA DE TERRA ATERRADA

BARRA DE NEUTRO ISOLADA DA CARCAGA
LIGAGAO POR CABO (FASES)
LIGAGAO POR CABO (NEUTRO)

INTERTRAVAMENTO ELETRICO
TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIGAO

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA MEDIGAO
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL

MEDIDOR MULTIFUNGAO

MEDIDOR MULTIFUNGAO COM SAIDA MOD BUS

MOTOR ELETRICO COM CARCAGA ATERRADA

GRUPO GERADOR, LIGAGAO EM ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO

CONTATO NORMALMENTE ABERTO
CONATATO NORMALMENTE FECHADO

INVERSOR DE FREQUENCIA

SUPRESSOR DE SURTO

ALARME SONORO

GRUPO GERADOR EM CONTAINER, LIGAGAO EM ESTRELA COM NEUTRO ATERRADO

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO A SECO EM CAIXA DE PROTEGAO

TRANSFORMADOR ISOLADOR DE SEPARAGAO DUPLO CONFORME IEC 742
IEC 615588—-215

DUAS ENTRADAS SENDO UMA 2F+T/220V E A OUTRA 2F/220V

UMA SAIDA 2F/220V

UMA SAIDA 1F+N+T/127V

ALTURA: 915cm, LARGURA:43cm, PROF.:45cm E PESO:150Kg

RELE DE FALTA DE FASE

UNIDADE DE SUPERVISAO E COMANDO AUTOMATICO DO GRUPO GERADOR

DISPOSITIVO AUTOMATICO DE FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES , QUANDO
OPERADO COM GERADORES

NOTAS

1) PARA ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS VER MEMORIAL DESCRITIVO.

2) TODOS CABOS ALIMENTADORES SERAO COM DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV BITOLA INDICADA NO UNIFILAR
COM COBERTURA NAO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE
FUMAGA E GASES TOXICOS TIPO PRYSMIAN AFUMEX OU OUTRO FABRICANTE ESPECIFICADO NO
MEMORIAL DESCRITIVO.

3) PARA LEGENDA DOS QUADROS VER DIAGRAMA UNIFILAR.
4) FIAGAO DE COMANDO SERA CABO FLEXIVEL #1,5mm2 — 750V.

5) ANTES DA FABRICAGAO DEVERAO SER APRESENTADOS DESENHOS DE FABRICAGAO PARA
APROVAGAO DO CLIENTE.

6) ANTES DA FABRICAGAO DEVERAO SER CHECADOS NO LOCAL DA OBRA O ESPAGO FISICO PARA
O PAINEL, LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE DISPONIVEIS.

7) NAO PODERAO SER ALTERADOS O VALOR E OS TIPOS DE PROTEGOES PREVISTOS EM PROJETO SEM
APROVAGAO DO PROJETISTA.

8) TODA FIAGAO DEVERA TER ANILHAS NAS DUAS EXTREMIDADES.

9) A CONEXAO DE ELEMENTOS EXTERNOS AOS PAINEIS COMO MOTORES, CHAVES BOIA E ALARMES
DEVERA SER COM REGUA DE BORNES INSTALADA NA PARTE INFERIOR DOS PAINEIS.

10) BOTOEIRAS DE COMANDO, LAMPADAS SINALIZADORAS E ALARMES SONOROS DEVERAO SER
INSTALADOS NA PORTA EXTERNA DO PAINEL COM PLAQUETA ACRILICA IDENTIFICADORA COLADA
SOBRE CADA ELEMENTO.

11) TODOS 0OS CABOS DE FORGA INTERNOS AOS PAINEIS DEVERAO TER TERMINAIS PRENSADOS
PARA LIGAGAO EM BARRAMENTOS E PONTAS ESTANHADAS PARA LIGAGAO EM DISJUNTORES.

12) OS PAINEIS DE SOBREPOR DEVERAO SER CONSTRUIDOS EM CHAPA METALICA PINTADA DE
CINZA, COM GRAU DE PROTEGAO IP-55.

13) 0S BARRAMENTOS DEVERAO SER DE COBRE, PINTADOS NAS CORES PADRAO ABNT: FASES R/S/T
AZUL, BRANCO E LILAS RESPECTIVAMENTE E O NEUTRO NA COR AZUL CLARO.

14) 0S PAINEIS DE FABRICAGAO RIGIDA EM CHAPA DE AGO DE ESPESSURA MINIMA n®14 DA USG,
PROVIDO DE ESTRUTURA DE REFORGO AUTOSUPORTADO, COMPOSTO DE SEGOES VERTICAIS
PADRONIZADAS E JUSTA—-POSTAS DE MODO A PERMITIR AMPLIAGOES FUTURAS.

15) TODAS AS CHAVES E DISJIUNTORES DEVERAO ATENDER A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO INDICADO
NO UNIFILAR. OS DISJUNTORES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR IEC—60947-2.

16) O PAINEL DEVERA RECEBER TRATAMENTO ANTI—-CORROSIVO COM PREPARAGAO DA SUPERFICIE AO
METAL BRANCO, POR DECAPANTE QUIMICO OU POR JATO DE GRENALHA DE AGO OU DE AREIA,
SEGUIDO DE METALIZAGAO A QUENTE, DE PREFERENCIA, OU POR FOSFATIZAGAO.

17) AS PORTAS DOS PAINEIS DEVERAO TER FECHO DO TIPO YALE.

LEGENDA ESPECIFICA

EXISTENTE A PERMANECER

EXISTENTE A RETIRAR

EXISTENTE A REMANEJAR

A INSTALAR
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