
SEM ESACALA

INSTALAÇÃO ACCESS POINT NO FORRO

13

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

CAIXA 4"X4" PARA PONTO DE REDE

ACCESS POINT

ITEM DESCRIÇÃO

FORRO

2

1

W

SEM ESACALA

DETALHE DE TOMADAS EM CAIXA SIMPLES APARENTE

06

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES RJ-45

ITEM DESCRIÇÃO

3

ABRAÇADEIRA CIRCULAR

4 ELETRODUTO

PISO ACABADO

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

PAREDE/

DRYWALL

5 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO

1

2

3
4

5

SEM ESACALA

CÂMERA DOME NO FORRO

10

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

CÂMERA DOME

CAIXA ESTAMPADA OCTOGONAL 4"

ITEM DESCRIÇÃO

3 SEALTUBE

4 ELETRODUTO

FORRO

1

2

3

4

4

SEM ESACALA

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM LAJE, ALVENARIA E PISO

04

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1
PAR ACONCRETO: CHUMBADOR UR COM ROSCA INTERNA Ø1/4"

PARA ALVENARIA: BUCHA NYLON S8

ITEM DESCRIÇÃO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4" E ARRUELA LISA

4 ELETRODUTO

5

ABRAÇADEIRA CIRCULAR

2

3

2 1

3

4

5

SEM ESACALA

CONTOR EM VIGA - CAMELO

05

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1 ELETRODUTO RIGIDO

CONDULETE TIPO "L"

ITEM DESCRIÇÃO

2

2

1

11

1

2

SEM ESACALA

AMPLIAÇÃO - JUNÇÃO DE ELETROCALHA

03

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

JUNÇÃO PARA ELETROCALHA

PARAFUSO CABEÇA DE TENTILHA Ø1/4"X1/2"

ITEM DESCRIÇÃO

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA - Ø1/4"

4 CABO DE ATERRAMENTO

5 CONECTOR DE ATERRAMENTO

2

3

6 ELETROCALHA LISA COM TAMPA

6

6

2

3

3

4

4

5

5

1

1

1

LAJE

SEM ESACALA

DETALHE DA ELETROCALHA EM GANCHO DUPLO

01

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1 ELTROCALHA SIMPLES

ITEM DESCRIÇÃO

2 ARRUELA ADAPTADORA

3 PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA

4 PERFILADO PERFURADO

5 VARGALHÃO COM ROSCA Ø3/8"

6

CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARAFUSO, NÃO EXPANSIVO, DE CABEÇA SEXTAVADA COM ROSCA

1

2

3

5

4

6

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

2

3 ELETRODUTO

ABRAÇADEIRA CIRCULAR1

VERGALHÃO COM ROSCA Ø3/8"

JUNÇÃO ANGULAR DUPLA

ALTA GALVANIZADA

ARRUELA LISA Ø3/8"

CONTRA PORCA SEXTAVADA Ø3/8"

PORCA SEXTAVADA Ø3/8"

5

4

6

BUCHA E PARAFUSO S-87

3

1

2

4 5 6

7

7

SEM ESACALA

DETALHE DE FIXAÇÃO ELETRODUTO

02

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

SEM ESACALA

DETALHE DE TOMADAS PARA LÓGICA APARENTE

07

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES RJ-45

CAIXA 4"X4"

ITEM DESCRIÇÃO

3

ABRAÇADEIRA CIRCULAR

4 ELETRODUTO

5 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO

PISO ACABADO DRYWALL

PAREDE/

1

2

3

4

5

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

ACABADO

DRYWALL

PAREDE /

PISO

SEM ESACALA

DETALHE DE TOMADA SIMPLES P/ TELEFONE EMBUTIDA

08

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES RJ-45

CAIXA 4"X2"

ITEM DESCRIÇÃO

3

4

ELETRODUTO

5

ARRUELA DE FIXAÇÃO E BUCHA DE PROTEÇÃO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

1

2

4

3

5

SEM ESACALA

DETALHE DE TOMADA P/ DADOS E TELEFONE EMBUTIDA

09

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES RJ-45

CAIXA 4"X4"

ITEM DESCRIÇÃO

3

4

ELETRODUTO

5

ARRUELA DE FIXAÇÃO E BUCHA DE PROTEÇÃO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

ACABADO

PISO

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

DRYWALL

PAREDE /

1

2

4

3

5

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

h
 
i
n

d
i
c
a

d
a

 
e

m
 
p

l
a

n
t
a

CAIXA 4"X2"

SEM ESACALA

CÂMERA FIXA INTERNA ELETRODUTO EMBU.

11

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

CÂMERA

SUPORTE

ITEM DESCRIÇÃO

3

4

ELETRODUTO

5

ALVENARIA

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

100x100x50mm

1

2

5

3

4

100x100x50mm

FORRO

SEM ESACALA

CÂMERA FIXA INTERNA (COM PROTEÇÃO)

12

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

CÂMERA

SUPORTE

ITEM DESCRIÇÃO

3

4

ELETRODUTO

5

ALVENARIA

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

1

2

5

3

4

1
0

0
0

m
m

2
2

0
0

m
m

1
0

0
0

m
m

2
2

0
0

m
m

SEM ESACALA

DETALHE DO ACIONADOR MAN. DE INCÊNDIO APARENTE

14

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1

2

ACIONADOR MANUAL

AVISADOR SONORO

ITEM DESCRIÇÃO

3 ELETRODUTO FEGV

1

1

2 2

3

5

3

SEM ESACALA

INSTALAÇÃO BOTÃO PNE

16

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1 CAIXA 4"X2" PARA BOTÃO DE EMERGÊNCIA PNE

ITEM DESCRIÇÃO

SANITÁRIO

P.N.E.

4
0

1

h
 
=

 
1

0
 
A

C
I
M

A
 
D

O
 
B

A
T

E
N

T
E

 
D

A
 
P

O
R

T
A

SEM ESACALA

INSTALAÇÃO SIRENE PNE

15

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

1 CAIXA 4"X2"P/ SIRENE INTEGRADA AO BOTÃO DE EMERGÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO

SEM ESCALA

INSTALAÇÃO ELETROCALHA NO PISO ELEVADO DAS SALAS TÉCNICAS

17

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA

200x100mm

NO PISO ELEVADO

SOBE PARA A ELETROCALHA

NO TETO, VER PLANTA BAIXA
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