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ITEM PAVIMENTO DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS TENSÃO (V) FASES QUANTIDADE
POTÊNCIA 

INSTALADA(
kVA)

TOTAL (kVA) FD
POTÊNCIA 

DEMANDADA 
(kVA)

1 TÉRREO
SALA DE EXPANSÃO - ANÁLISE DE 

AMOSTRAS COM ESTEIRAS 
ROLANTES

ESTEIRA ROLANTE 220 TRIFÁSICO 1 40,00 40,00 1 40,00

2 TÉRREO ICPMS (MC+LA) ESPETROMETRO 220 TRIFÁSICO 1 40,00 40,00 1 40,00
3 TÉRREO TOMOGRAFIA TOMOGRAFO 220 TRIFÁSICO 1 100,00 100,00 1 100,00

4 TÉRREO MEV
MICRISSONDA ELETRÔNICA 

VARREDURA
220 TRIFÁSICO 1 10,00 10,00 1 10,00

5 TÉRREO EPMA MICRISSONDA IÔNICA 220 TRIFÁSICO 1 10,00 10,00 1 10,00
6 TÉRREO SIMS MICRISSONDA IÔNICA 220 TRIFÁSICO 1 15,00 15,00 1 15,00
7 GERAL ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO 220 TRIFÁSICO 1 15,39 15,39 0,8 12,31
8 GERAL TOMADA DE USO GERAL T.U.G 220 TRIFÁSICO 1 100,47 100,47 0,5 50,24

9 GERAL CONTROLE AR CONDICIONADO
EXAUSTORES / 
VENTILADORES

220 TRIFÁSICO 1 10,00 10,00 1 10,00

10 TÉRREO NO-BREAK-1 NO-BREAK 220 TRIFÁSICO 1 3,00 3,00 1 3,00
11 1º PAVTO NO-BREAK-2 NO-BREAK 220 TRIFÁSICO 1 5,00 5,00 1 5,00
12 TÉRREO NO-BREAK-3 NO-BREAK 220 TRIFÁSICO 1 10,00 10,00 1 10,00
13 GERAL AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO 220 TRIFÁSICO 1 350,00 350,00 0,85 297,50

14
PAVIMENTO 

INFERIOR
BOMBA DE RECALQUE

BOMBA ELÉTRICA DE 
RECALQUE

220 TRIFÁSICO 1 1,56 1,56 0,5 0,78

15
PAVIMENTO 

INFERIOR
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO

BOMBAS ELÉTRICAS 
PRESSURIZAÇÃO 

220 TRIFÁSICO 1 4,04 4,04 0,5 2,02

16
PAVIMENTO 

INFERIOR
BOMBA DE REUSO

BOMBA ELÉTRICAS DE 
REUSO

220 TRIFÁSICO 1 4,04 4,04 0,5 2,02

17
PAVIMENTO 

INFERIOR
ÁREA PARA INCÊNDIO

BOMBAS ELÉTRICAS 
INCÊNDIO

220 TRIFÁSICO 1 6,01 6,01 0,5 3,01

18
PAVIMENTO 

INFERIOR
 ELEVADOR 1 ELEVADORES 220 TRIFÁSICO 1 12,00 12,00 1 12,00

19
PAVIMENTO 

INFERIOR
 ELEVADOR 2 ELEVADORES 220 TRIFÁSICO 1 10,00 10,00 0,5 5,00

746,51 627,87TOTAL
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